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Neue Perspektiven durch Digitalisierung

Digitalisierung ist die Verarbeitung von Informatonen über 
physische Objekte in Form digitaler Signale bzw. Daten.

Die Digitalisierung eröfnet neue Perspektien auch für die 
Solarthermie durch

• Neue Online-Platormen zur Visualisierung ion Daten
• Online-Monitoring der Betriebszustände ion 

Solarthermieanlagen
• Flexiblere Reglerkonzepte
• Computersimulaton
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Das Agorameter der Agora Energiewende ermöglicht einen detaillierten Einblick 
in den zeitlichen Verlauf der Stromerzeugung und des Stromierbrauchs.
Im Sommer 2020 wurden bereits sehr hohe Anteile des Stromierbrauchs aus 
erneuerbaren Energien - ior allem Photoioltaik und Windenergie - gedeckt:

Quelle:  htps://www.agora-energiewende.de/seriice/agorameter/chart/power_generaton/03.07.2020/07.07.2020/ 

Online-Monitoring der Energiewende im Stromsektor

https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/03.07.2020/07.07.2020/
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Zwölf Monate später liegt der Grünstromanteil deutlich niedriger. 
Vor allem in windschwachen Nächten steigt der CO2-Emissionsfaktor weiterhin 
auf ein hohes Niieau.

Quelle:  htps://www.agora-energiewende.de/seriice/agorameter

Online-Monitoring der Energiewende im Stromsektor
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Die aktuellen Messwerte des CO2-Gehalts der Erdatmosphäre ist online abrufar.
Sie sind in den iergangenen 30 Jahren drastsch gestegen.

Quelle:  htps://gml.noaa.goi/ccgg/trends/ 

Monitoring des CO2-Anteils der Erdatmosphäre

https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/
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Währenddessen liegen Grundwasserpegel auf Dauer-Niedrigstand und Flusspegel 
werden durch noch nie dagewesene Flutwellen zerstört 

Quelle:  htps://www.hochwasser-rlp.de

Monitoring des Wasserhaushalts
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Wärme von der Sonne für Heizung und Warmwasser nutzen

Solarthermieanlagen erreichen typischerweise solare 
Gesamtdeckungsanteile an Warmwasserbereitung und Raumheizung 
zwischen
rund 20% im Gebäudebestand
bis 
über 50% in Neubauten 
oder nach Sanierung der 
Gebäudehülle

Anlagenmonitoring stellt sicher, dass diese Energieeinsparung 
efekti auch erreicht wird.
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Solarthermieregler mit integrierter Wärmemengenzählung

Ein Volumenstromsensor und zwei Temperatursensoren im Solarkreis ermöglichen eine 
Überwachung des Solarertrags.
Ein Solar-WMZ sagt aber wenig darüber aus, ob das Gesamtsystem efzient funktoniert.

Wärmemengenzähler 15. - 21. März 2019, 12 m² Sonnenkollektor
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Anlagenfernüberwachung

Aktuelle Solarregelungen ermöglichen die Fernüberwachung oder sogar 
die Fernsteuerung ion Anlagen über das Internet.
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Anlagenfernüberwachung – Online-Monitoring

Ein Schema, das die aktuellen Betriebsparameter auf einen Blick zeigt.
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Anlagenfernüberwachung – Temperaturkurven

Die wichtgsten Betriebsparameter im zeitlichen Verlauf.
Graphische Darstellung über Vbus.net (RESOL)

Die variable Pumpendrehzahl 
hält den Kollektor durchgehend 
über der Speichertemperatur.
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Anlagenfernüberwachung – Temperaturkurven

Graphische Darstellung der Logdaten im C.M.I-Portal (Technische Alternatie)

Nur ein kurzer Kesselstart, um das 
Temperaturniveau für die Warmwasserbereitung 
zu halten
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Anlagenfernsteuerung

Ein Monitor, der den Anlagenzustand nicht nur anzeigt, sondern der 
auch Steuerelemente enthält.
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Anlagenfernsteuerung

Die Nachheizung lässt sich intuiti über eine Schaltläche der 
Benutzeroberfäche wegschalten.
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GUI auch am Regler

Ein graphical user interface (GUI / grafsche Benutzerschnitstelle) lässt 
sich für UVR16x2 Regler ion Technische Alternatie programmieren.

Hier die Ansicht im Simulator der Entwicklungsumgebung.
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Intuitive Systemreglerbedienung

Damit lassen sich die releiantesten Informatonen und Steuerelemente 
in eine eigene ggf. projektspezifsche Menüstruktur bringen.

Der Simulator dient auch dem Vorabtest der Reglerfunktonen.
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Freie Programmierung für Systemregler

Digitalisierung bedeutet auch: 
Freie Programmierbarkeit aller Reglerfunktonen.

Beispiel: 
Die Solarfunkton ist aus 
mehreren Funktonsblöcken für 
ierschiedene Ladephasen 
aufgebaut.

● Vorwärmung
● Durchladen
● Stagnatonsbetrieb 

iermeiden
Ein weiterer Funktonsblock 
dient der Rückführung ion 
Überschusswärme.
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Freie Programmierung für Systemregler

Optmierungen hängen nicht mehr iom guten Willen in der 
Entwicklungsabteilung eines Herstellers ab, sondern nur noch an der 
eigenen Motiaton zur Umsetzung.

Beispiel: 
Die logische Informaton, dass die Nachheizung wegen Solarbetrieb  
reduziert wird, besteht nicht nur bei laufender Kollektorkreispumpe, 
sondern darüber hinaus für eine parametrierbare Nachlaufzeit. 
Dieser Zustand wird bereits iorher aktiiert, wenn der Kollektor gegenüber 
der Umgebungstemperatur eine deutliche positie Temperaturdiferenz 
aufweist.
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Datenkopplung zwischen Systemreglern

Aktuelle Systemregler können Daten per Busierbindung austauschen. 
Das ermöglicht das efziente Zusammenspiel ion Systemreglern über 
mehrere Gebäude hinweg.
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Datenkopplung zwischen Systemreglern

Zentrale mit Solarthermie 
und Heizkessel

Gebäude mit Verbrauchern,
iersorgt über Wärmeleitung

Datenbus
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Computersimulation von Solarthermieanlagen

GetSolar (Ur-Version, 1992)
Simulaton ion Anlagen zur Warmwasserbereitung mit 
Überschussierwertung für die Heizung
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Computersimulation von Solarthermieanlagen

Polysun Designer
Simulaton ion komplexen Anlagen mit Sonnenkollektoren und/oder 
anderen Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien.
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Computersimulation von Solarthermieanlagen

Solarsimu-EnEV-Verfahren
Die aktuelle Version ion GetSolar (Hotgenroth Sofware) ist perfekt 
für die Ermitlung der solaren Deckungsanteile nach 
Randbedingungen der DIN 4701-10.

Zulässigkeit für Nachweise nach DIN 18599

aktuell in Frage gestellt!
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Solarthermie ist sofort wirksamer Klimaschutz

Digitalisierung macht den 
massiien Ausbau der 
Solarthermie zu einer 
realistschen Opton für 
den efektien 
Klimaschutz.

Quelle: Forum „Grüne Wärme
Empfehlungen zur Bundestagswahl, Juni 2021
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Vielen Dank für Ihr Interesse!


