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Grundlagen Fernwärme 

Ökologisches und wirtschaftliches Zusammenspiel 
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Erzeugung 

- höhere Brennstoff- 

ausnutzung 

- höhere Stromausbeute  

im KWK-Betrieb 

- Wirtschaftlichkeit der  

Geothermieanlage 

- CO2 - Reduzierung 

Netze 

- Steigerung der Übertra- 

gungskapazitäten im Netz 

- Senkung der Heizwasser- 

umwälzung 

- Einsatz kleinerer  

Nennweiten bei Neubauten 

- Reduktion der Wärmeverluste 

im Verteilnetz 

Kundenanlage 

- ökologischer und 

wirtschaftlicher Betrieb 

- optimale Auslegung und 

Bau der Anlagen 

- wirtschaftliche 

Trinkwassererwärmung 

(Hygienisch einwandfrei 

und mit geringen 

Rücklauftemperaturen) 
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Grundlagen Fernwärme 

Beispiel Geothermie 

Lieferung eines  

const. Volumenstroms mit 

const. Temperatur. 

const. const. const. 

 Die Wirtschaftlichkeit ist direkt von der Rücklauftemperatur abhängig. 
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Grundlagen Fernwärme 

Auswirkungen im Fernwärmenetz 

 

Beispiel: Massenstrom  

Vorlauf:  90°C  Spreizung (regulär) : 45 K 

Rücklauf 45°C 
 

gelieferter Rücklauf: 60°C Spreizung (ist) : 30 K 

ca. 30 % mehr Volumenstrom entgegen der festgelegten Auslegung 

ca. 30 % an thermischer Energie die keinem weiteren Kunden zur Verfügung steht!  
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Grundlagen Fernwärme 

Auswirkungen in der Erzeugung 

 Erhebliche Effizienzsteigerung möglich. 
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Grundlagen Fernwärme 

Anforderungen Gas-Brennwerttechnik 

Viel Kondensat  

=  

Hoher 

Wirkungsgrad 

Geringe 

Rücklauftemperatur  

=  

Kondensat  

 Höhere Anforderungen als an die Fernwärme 
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Grundlagen Fernwärme 

Rechtliches 

Neben den geltenden Verträgen (incl. jeweiligem Datenblatt mit fixierter 

Rücklauftemperatur) gilt die AVBFernwärneV -Verordnung über Allgemeine 

Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (mitgeliefert zum Vertrag). 

Auszug AVBFernwärmeV: 

 

§ 12 Kundenanlage 

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und 

Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluß, mit Ausnahme der Meß- 

und Regeleinrichtungen des Fernwärmeversorgungs-unternehmens, ist der 

Anschlußnehmer verantwortlich.  

 Zuständigkeit beim Kunden/Auftraggeber. 
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Grundlagen Fernwärme 

Rechtliches – mögliche Auswirkungen 

Ist es verantwortlich Fernwärmekunden mit einer korrekt ausgelegten und 

betriebenen Anlage nicht zu versorgen…? 

Rücklauftemperatur zu hoch! 

 Handlungsnotwendigkeit - Fernwärmeversorger 

02.09.2014 Stephan Teubner 9 



Grundlagen Fernwärme 

Rechtsgrundlage bei Konsequenzen 

…und somit stellt die AVBFernwärmeV klar: 
 

Der Kunde hat (

 

15 – 1 AVBFernwärmeV): 

 

… zu gewährleisten, dass Störungen anderer 

Kunden oder störende Rückwirkungen auf 

Einrichtungen des Unternehmens oder Dritter 

ausgeschlossen sind.  

Datenblatt 1995  Vertragsbestandteil: Datenblatt 
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Technische Maßnahmen 

Hydraulischer Abgleich 

Warum? 

Der hydraulische Abgleich von Rohrleitungen in Gebäuden ist eine 

ökonomische und ökologische Notwendigkeit.  

Dieser wird auch in DIN-Normen und Verordnungen  

(z.B. VOB/C – DIN 18380) gefordert. 

Was ist der hydraulische Abgleich? 

 

Unter der hydraulischen Einregulierung versteht man  

die Begrenzung der Wasservolumenströme auf die Werte, 

welche dem Wärmebedarf der Anlage entsprechen. 

  

Definierte Volumenströme werden sicher gestellt. 
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Technische Maßnahmen 

Hydraulischer Abgleich - Auswirkungen 

Ohne Abgleich: 

- hohe Rücklauftemperatur 

- Überhitzung einzelnen Räume 

- unkontrollierte Volumenströme 

- Unterversorgung 

Mit Abgleich: 

- definierte Wärmeverteilung 

- keine Unterversorgung 

- korrekte Rücklauftemperatur 

Wie könnte das Vorgehen der 

Hausverwaltungen 

/Hausmeister/ Installateuren 

etc. bei unterversorgten 

Mietern aussehen? 

 

Erhöhung der 

Pumpenleistung  

 

Resultat: 

Noch weiter steigende 

Rücklauftemperatur. 

 hoher Aufwand – mangelnde Kenntnis  - keine Kontrolle 
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Grundlagen Fernwärme 

Hydraulikwand – Bauzentrum München 

Heizkörper  

(incl.: Wärmezähler u. 

Volumenstromanzeige) 

Heizungspumpen 

(Typen: Standard bis 

Energie-Effizienz) 

Visualisierung 

(Einstellwerte, 

Volumenströme, 

Drücke) 

Montagerahmen  

(Rollen und Rahmen für 

Transport) 

Regulierventile 

(Einstellung von 

Volumenstrom/ 

Differenzdruck) Verteiler  

(incl. Regelventile) 

 Veranschaulichung der Auswirkungen. 
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Grundlagen Fernwärme 

Hydraulischer Abgleich 

 Einsparpotential durch hydraulischen Abgleich bei 5 bis 15%. 

 
 Der hydraulische Abgleich ist eine vom Regelwerk (DIN/VOB) 

    vorgeschriebene, technisch notwendige Maßnahme. 

 

 Die Umsetzung bei Bestandsanlagen ist möglich.  

 

 Förderung erfahren nur Anlagen mit hydraulischem Abgleich. 

 

 Nutzen Sie die Hersteller/Vertreter der Regeltechnik. 
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Grundlagen Fernwärme 

Trinkwassererwärmung – „klassisch“ 

 Keine Eignung für moderne Heizsysteme 
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Speichersystem 

45°C ???? 

TWW 

TKW 

TWZ 55°C 

12°C 

60°C 

80°C 
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Grundlagen Fernwärme 

Trinkwassererwärmung - innovativ 

 Innovative Trinkwassererwärmungssysteme sind am Markt verfügbar 
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Bis zu 29°C Rücklauftemperatur bei 

hygienischer Trinkwassererwärmung 

Zweistufiges Speicherladesystem 



Grundlagen Fernwärme 

Hinweis 

Achten Sie bei der Planung und Optimierung auf: 

 

- Anforderungen des Objektes  

  (zentrale oder dezentrale Trinkwassererwärmung, Art der Heizung) 

- Hydraulik und Regelung der Trinkwassererwärmungsanlage 

- Auslegungsparameter der Heizungsanlage 
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Grundlagen Fernwärme 

Kontakt 
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