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Ubersicht Kaltebedarf und Kdlteerzeugung:
Kahebedarf/Kihllast regenerativ;
Verbraucher Lerstung (Last) Temperatur
HED Flachenkihlung 1242+107 = 229 kKW 16/19°C
RLT-Vorkithiregister 94 kW 11716 °C
Summe 323 kW
Kaltebedari/Kihllast Gber Warmepumpe im Kidltemaschinen-Betrieb (nicht-regenerativl
Nur fir Kithlung Server-EDV-Raume nach Anforderung und fir Machkdhlung RLT im Spitzenlast-
Entfeuchtungsbetrieb, soweit Gber Vorkahler keine hinreichende Entfeuchtung erreichbar st
Verbraucher Leistung (Last) Temperatur
RLT-MachkGhiregister * 45,5 kW = 814 °C
UEG Technik 12 kKW 1418 *C
Summe 57 kW
Kdlteerzeugung:
Fiir die Kalteerzeugung ergibt sich aus der dargesteliten Gesamt-Kihllast von 380 kW inkl. Verlusten
unter Berdcksichtigung eines aufgrund der reduzierten Luftleistung vergleichsweise hoch angesetz-
o ten Gleichzeitigkeitsfaktors (LOftung + KOhlung) von 79% eine bilanzierte Erzeugerleistung von 380
Y /N kW (aufgrund der finalen Auslegungsdaten RLT-Gerat in den Energiedaten bereits berlicksichtigt).
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Geb.6 3.06 0st Raum 3-30 Sondernutzung Taupunktwachtar
Geb.6 3.06 West Raum 3-15 Team CTS Inkl, Teamleiter Kreis 2 Taupunktwachter|
Geb,6 2.0G Ost Raum 2-09 PPD-OE 2-09 Kreis 1 Taupunktwachter
Geb.6 3.0G West Raum 3-15 Team CTS Inkl. Teamleiter Kreis 1 Taupunktwachter
Geb.6 EG Raum E-14 Bira 7 Taupunktwachter
Geb.6 2.0G West Raum 2-38 Besprechung Krels 2 Taupunktwachter
Geb.6 3.0G Ost Raum 3-30 Sondermutzung Taupunktwachter
Geb.6 2.0G West Raum 2-38 Besprechung Kreis 1 Taupunktwachter
Geb.6 2.0G Ost Raum 2-08 PPD-0E 2-09 Kreis 2 Taupunktwachter
Geb.5 1.0G West Raum 1_10 TM 2 Taupunktwachter
Geb.6 3.0G Ost Raum 3-30 Sondarnutzung Taupunktwachtar
Geb.6 3.0G West Raum 3-37 Lounge Taupunktwachter
Geb.6 2.0G Ost Raum 2-09 PPD-0E 2-09 Krels 2 Taupunktwachter
5] Geb.6 2.06 Wast Raum 2-38 Besprechung Kreis 2 Taupunktwachter

017 18:57:08 iGeb.’B 3.0G Yest Raum 3-37 Lounge Taupunktwachter
Oz 1t |Geh.6 3.0G YWest Raum 3-38 Teskichevorbereitung Taupunktwachter
!Geb.ﬁ 3.06 Yéest Raum 3-15 Team CTS inkl. Teamleiter Kreis 2 Taupunktwachter

|
Geh.6 2.0G Ost Raum 2-09 PPD-0E 2-09 Kreis 2 Taupunktwachter

il systemfehler @ kommend 9 gehend

LGB0 2,00 YYEST RAUM £-22 BU 2-22 | aUpUNKTwachter

Geb.6 3,06 ¥vest Raum 3-15 Team CTS Inkl, Teamleiter Kreis 2 Taupunktwachtar
Geb.6 3.0G ¥West Raum 3-15 Team CTS Inkl, Teamleiter Kreis 1 Taupunktwachter

Geb.f 2.06 West Raum 2-38 Besprechung Kreis 1 Taupunktwachter

A\ storung @ meldung [ systemfehler M kommend  m gehend dynamisch nicht aktiv
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v Schreiner Group
» BBG Ubersicht
Parkhaus 2 Ubersicht
>
v Geb.6 Ubersicht
v Geb.6 ISPO1 Ubersicht
Schaltschrankmeldungen
RLT ZUL T
RLT ZUL/ABL Teil 2
RLT ZUL/ABL Teil 3
RLT Schacht Nord EG
RLT Schacht Sud EG
Tiavarie-RBIT
Kihlung EDV-Raume (ULKG)
Eingang Nord+Sud FBH+Kahlg
» ERREG Ubersicht
v Geb.6 ISPO2 Ubersicht
Schaltschrankmeldungen
Anschluss Brunnen
Wwarmepumpen
Warmetauscher
Kalteverteiler 1, Kaltespeicher|
Kalteverteiler 2
Speicher Heizung
Heizkreisverteiler
Heizkreis Nord
Heizkreis Std
v Geb.6 ISPO3 Ubersicht
Schaltschrankmeldungen
Loftung Schacht Nord 1.0G6
Liftung Schacht Sud 1.06
Kuhlung EDV-Raum (ULKG)
» ERR 1.0G Ubersicht
» Geh.6 ISPO4 Ubersicht
» Geb.6 ISPOS Ubersicht
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Schacht Nord

BMR 22/6 - ISPO1,
Liftungsanlage Zuluft / Abluft T1

Regelabw. ZUL-Temp.:
Sollwerte:
2UL-Temp.:
ZUL-Ternp, aktuell:

Frostschutz WRG
(GLT-Hand VE-Pumpe:
GLT-Hand Zulifter:

FU-Zuliifter
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¥ Schreiner Group

*» BBG Ubersicht
Parkhaus 2 Ubersicht

» Geb.4 Ubersicht

~ Geb.6 Ubersicht
v Geh.6 ISPO1 Ubersicht

Istwerte:
ZUL-Ternperatur:

RLT 2UL/ABL Teil 1

RLT ZUL/ABL Teil 3
RLT Schacht Nord EG
RLT Schacht Sud EG
Havarie-
Kuhlung EDV-Raume (ULKG)
Eingang Nord+Siid FBH+Kihld
» ERREG Ubersicht

v Geb.6 ISPO2 Ubersicht
Schaltschrankmeldungen
Anschluss Brunnen
‘Warmepumpen
Warmetauscher
Kalteverteiler 1, Kaltespeicher|
Kalteverteiler 2
Speicher Heizung
Heizkreisverteiler
Heizkreis Nord
Heizkreis Sid

v Geh.6 I15P03 Ubersicht
Schaltschrankmeldungen
Luftung Schacht Nord 1.06
Liftung Schacht Sud 1.0G
Kuhlung EDV-Raum (ULKG)

» ERR 1.0G Ubersicht
¥ Geh.6 ISP04 Ubersicht
» Geb.6 ISPOS Ubersicht
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2ZUL-Temp.:
Sollwerte:
ZUL-Temp.:

BMR 22/6 - ISPO1,
Liiftungsanlage Zuluft / Abluft T2

[y Kiebaksoeler

ZUL / ABL Druck:
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~ Schreiner Group schreiner BMR 22/6 - ISPO1,

» BBG Ubersicht

Par«ha}:szobsrsncm ) . Lammnm. Zuluft / Abluft T3 - mllﬂmm

¥ Geb.6 Ubersicht
¥ Geb.6 ISPO1 Ubersicht
Schaltschrankmeldungen
RLT ZUL/ABL Teil 1
RLT ZUL/ABL Teil 2
RLT
RLT Schacht Nord EG
RLT Schacht Sud EG
Havarie-Abl
Kuhlung EDV-Raume (ULKG)
Eingang Nord+Std FBH+Kuhlg
» ERREG Ubersicht
v Geb.6 ISPO2 Ubersicht
Schaltschrankmeldungen
Anschluss Brunnen
‘Warmepumpen
‘Warmetauscher
Kalteverteiler 1, Kaltespeicher|
Kalteverteiler 2
Speicher Heizung
Heizkreisverteiler
Heizkreis Nord
Heizkreis Sud
v Geb.§ ISPO3 Ubersicht
Schaltschrankmeldungen
Luftung Schacht Nord 1.0G
Luftung Schacht Sud 1.0G
Kuhlung EDV-Raum (ULKG)
» ERR 1.0G Ubersicht
» Gebh.6 I5P04 Ubersicht
» Geh.6 ISPOS Ubersicht
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™ Schremer Group
+ BBG Ubersicht
Parkhaus 2 Ubarsicht
+ Geb.d Ubarsicht
BT
 Geb.6 ISPO1 Ubersicht
Schatschrankmeldungen
LT ZuLsaBL Teil
RLT ZULMBL Ted 2
RLT ZULMEL Tail 3.

 Sch:

ince | =asnis | SChieiner BMR 22/6 - ISPOL, kieback:peter
|M Liiftung Schacht Nord EG (E-31)

I R —
Ebhlung EDV-Raume {ULKG)
Eingang Nord-+5id FRkKihig

* ERREG Ubsrsicht
~ Geb 5FO2 Ubersicht
Schaltschrankmaldungen
anschiuss Brunnen

Speicher Helzung
Helzkraisvenailer
Haizkreis Nord
Heizkrais Sud

~ Geb6 |5P03 Ubarsicht
Schaltschrankmeldungen
Lofung Schachs Nord 1.0G
Loftung Schacht Sad 106
Kihlung EDV-Raum (ULKG)

» ERR 1.0G Ubersicht
+ Geb i5P04 Ubersicht
+ Gebs ISFDS Ubersicht
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-~ [schreiner Group|
» BBG Ubersicht
Parkhaus 2 Ubersicht

BMR 22/6 - ISPO1,
Group Liiftung Schacht Siid EG (E-33)

» Geb.4 Ubersicht
[~ Gebe Uberercht ]
v Geb.6 ISPO1 Ubersicht

Schaltschrankmeldungen
RLT ZUL/ABL Teil 1

RLT ZUL/ABL Teil 2

RLT ZUL/ABL Teil 3

RLT Schacht Nord EG

SETETE

Kuhlung EDV-Raume (ULKG)
Eingang Nord+Sid FBH+Kihl|
» ERR EG Ubersicht

v Geb.6 ISPO2 Ubersicht
Schaltschrankmeldungen
Anschluss Brunnen
‘Warmepumpen
‘Warmetauscher
Kaltevertsiler 1, Kaltespeicher |
Kalteverteller 2
Speicher Heizung
Heizkreisverteiler
Heizkreis Nord
Heizkreis Sud

v Geb.6 ISPO3 Ubersicht
Schaltschrankmeldungen
Luftung Schacht Nord 1.0G
Luftung Schacht Sid 1.06
Kuhlung EDV-Raum (ULKG)

» ERR 1.0G Ubersicht
¥ Geb.6 ISP04 Ubersicht
» Geb.6 ISPOS Ubersicht
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8 g/kg
10 g/kg

o 15%

—o 6 g/kg
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[max. zul. absolute

|Feuchte 10,8 g/kg
|und Taupunkt-Tem-
Jperatur =< 14°C ZUL,|——-
Jund =<15°C im T
JRaum, sonst spricht
J{Taupunktwachter
A(TPW) an und setzt
JKihlung (raumweise)
{auRer Betrieb (Regel-
{ventil KLT = zu)
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UL im Sommerbetrieb
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nach WRG ist normaler-

weise meist etwas

N LN ~60%
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[ N_ 80%
= 90%
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] der ZUL im Sommerfall mit °
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40 _ zFeuchte 10,8 g/kg LA tiber Rotor verringerte |
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